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一、 消防栓拆除 消防栓拆除 由于消防栓不符合新设计要求需要对其进行拆除以及更换位置，重新制作并安装,其规格为 700mm*1800mm*240mm带自救卷盘箱体。 二、 暖气管道拆除 暖气管道拆除 由于原有的暖气管道使用年限太久，经过多年锈蚀和老化，已经不能抵御水流循环的压力，所以将原有管道及暖气片进行拆除。 共计拆除暖气22组，阀门50个，暖气管道300米。 重新更换镀锌DN32暖气管道大约300米，艺术铸铁760暖气22组*25片，阀门50个。
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