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分部分项工程量清单
工程名称：中蒙经济合作区进出口加工板块箱变扩容安装工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量

一 建筑工程费

一 建筑工程

建筑工程

PA1111 户外成套设备

1 PA1111PA0101 场地平整

1、场地± 30cm内土方挖填、平整、清理杂草、
找平、运输等
2、土壤类型：自行勘察考虑
3、人工配合机械平整场地
4、其他满足图纸设计及相关规范要求

m2 57.2

2 PA1111PA0201 挖一般土石方

1、开挖方式：人工或机械报价时综合考虑；
2、挖土、修理边坡、清理槽坑等费用
3、土方类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定
4、按定额规则以体积计算
5、其他满足图纸设计及相关规范要求

m3 57.2

3 PA1111PL0101 电缆沟挖方及回填

1、开挖方式：人工或机械报价时综合考虑；
2、挖土、修理边坡、清理槽坑等费用
3、土方类别：结合地勘报告现场踏勘自行确定
4、按定额规则以体积计算
5、其他满足图纸设计及相关规范要求

m3 29.7

4 PA1111PL0401 回填砂

1、回填方式：人工或机械报价时综合考虑    
                 
2、夯填：分层夯实，密实度满足图纸设计及规
范要求
3、材质：中粗砂                      
4、按定额规则以体积计算

m3 14.85

5 PA1111PA0601 土石方回填

1、回填方式：人工或机械报价时综合考虑    
                 
2、夯填：分层夯实，密实度满足图纸设计及规
范要求
3、土方在槽坑边的留存比例及二次倒运费用自
主考虑 
4、按定额规则以体积计算

m3 17.4

6 PA1111PA0202 余方弃置

1、余方弃置
2、运距：投标单位自行考虑
3、装土、运土、卸土、行驶道路维护
4、依据工程整体土方平衡综合考虑
5、运输车辆：满足市政及环保要求
6、按定额规则以体积计算

m3 54.65

7 PA1111PA1201 设备基础

1、C25P6商品混凝土设备基础
2、混凝土运输、入模、浇捣、养护至成型，价
格为浇筑成型价
3、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输
4、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
5、其他满足图纸设计及相关规范要求

m3 18.79

8 PA1111PA7501 混凝土独立基础

1、C20商品混凝土独立基础
2、混凝土运输、入模、浇捣、养护至成型，价
格为浇筑成型价
3、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输
4、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
5、其他满足图纸设计及相关规范要求

m3 1.69

9 PA1111PA7901 预埋铁件

1、预埋件面板钢材采用 Q235B
2、锚筋采用 HRB335螺纹钢筋
3、规格尺寸：详见图纸
4、埋件热镀锌处理
5、其他满足图纸设计要求及相关规范规定

t 0.032

10 PA1111PB0601 防护栏栅
1、防护围栏安装（含围栏门）
2、按实际需求选择围栏材质及安装形式
3、其他满足图纸设计要求及相关规范规定

m2 59.16

11 PA1111PA7502 混凝土保护板

1、C20细石混凝土报护板（400*200*35）
2、混凝土运输、入模、浇捣、养护至成型，价
格为浇筑成型价
3、模板制作安装、拆除整理堆放及场内外运输
4、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
5、电力保护符号用红油漆绘出
6、其他满足图纸设计及相关规范要求

m3 0.2

二 安装工程费

一 安装工程

安装工程



分部分项工程量清单
工程名称：中蒙经济合作区进出口加工板块箱变扩容安装工程

PC1111 变压器

1 PA2111PC0501 组合式成套箱式变电站

1、箱式变电站整套设备
2、供电容量：2× 3150KVA
3、主要配置：变压器铜芯线圈形式，2× S13-M
-3150KVA/10/0.4kV,10± 5%/0.4kV,D,yn11 Uk%
=4.5,包括10kV进线柜、出线柜，0.4kV出线柜
等
4、功率因数：采用低压自愈式电力电容器操作
功率因数补偿，电容器采用自动循环投切方式
，补偿容量不低于变压器的40%,为防止系统内
高次谐液过大，电容补偿柜内装设电抗器，电
抗率暂按7%设置，待正式运行后根据实测谐液
种类和数量再确定最终电抗率配比
5、所有电气设备、配电装置、变压器中性点及
外壳。电缆保护管及所有金属材料等必须做可
拿接地，接地电阻不大于4Ω
6、智能真空断路器保护功能要求具备速断、过
电流、零序，通讯功能要求具备"三遥“
7、箱体：预制舱式，采用钢板制作，表面抛光
或喷塑处理；箱内带检修照明电源，配自动除
湿和排风装置；负荷“ 五防” 要求
8、含单体调试费用
9、其他满足图纸设计及相关规范要求

座 1

2 PA2111PL2301 电缆管敷设

1.名称:电缆管敷设
2.材质:PE
3.规格:DN200
4.配置形式:埋地
5.其他满足图纸设计及相关规范要求

m 60

3 PA2111PL2501 埋管内敷设电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*240
3.敷设方式、部位:管内
4.其他满足图纸设计及相关规范要求

m 70

4 PA2111PL2701 电缆终端头

1.名称:电力电缆头
2.型号：热缩式
3.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*240
4.其他满足图纸设计及相关规范要求

套 6

5 PA2111PC3301 接地极

1、接地极网
2、垂直接地极：4根2500*50*5mm角钢（热镀锌
处理），埋深冻土层以下
3、水平接地极：50*5mm扁钢（热镀锌处理）
4、临时接地线桩：2套M10*30mm镀锌螺栓
4、用50*5热镀锌扁钢与箱体连接，接地电阻应
小于4Ω
5、其他满足图纸设计及相关规范要求

套 1

6 PA1211PL3001 电缆警示带 1、电缆警示带
2、其他满足图纸设计及相关规范要求 m 60

7 PA2111PC4301 系统调试
1、完成整个工程所需的所有试验、调试费用，
报价时综合考虑
2、其他满足图纸设计及相关规范要求

项 1



其他项目清单
工程名称：中蒙经济合作区进出口加工板块箱变扩容安装工程

序号 项 目 名 称 金 额(元) 备 注

一 招标人已列项目

1 暂列金额 109000 明细详见清单表-4.1

2.1 材料（设备）暂估单价 — 明细详见清单表-4.2

二 投标人增列项目



清单表-4.1

暂列金额明细表
工程名称：中蒙经济合作区进出口加工板块箱变扩容安装工程 金额单位：元

序号 项 目 名 称 计量单位 暂列金额(元) 备 注

1 暂列金额 元 100000

合  计 100000 一



清单表-4.2

材料（设备）暂估单价表
工程名称：中蒙经济合作区进出口加工板块箱变扩容安装工程

序号 材料（设备）名称 规格、型号 计量单位 单价（元） 备注

一 建筑工程

二 安装工程

乙供材料（设备）

1 变电站整套设备

铜芯线圈2× S13-M
-3150KVA变压器、
3台进线柜、6台出
线柜、1台PT柜、4
台电容柜、1台联
络柜、预制舱

座 1040000

三 措施项目
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